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dos Descobrimentos
Céamara Municipal

EDITAL N2 54/2025

Para os devidos efeitos, e em aditamento ao Edital n°. 368/2024 anteriormente
publicado, respeitante aos resultados do CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO
HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE LAGOS, (MEIA PRAIA, CHINICATO,
ODIAXERE, VALE DA LAMA, FUNCHAL, COLINAS VERDES, BENSAFRIM, LUZ, ESPICHE, ALMADENA,
BARAO DE S. JOAO, LAGOS CIDADE, PORTELAS E MONTE JUDEU), referentes ao 3° TRIMESTRE

DE 2024, faz-se publico os mapas em anexo, contendo a respetiva retificagdo dos valores

transpostos.

E, para geral conhecimento, se publica o presente e outros de igual teor que vao ser
afixados nos lugares publicos do costume.

Lagos, 06 de margo de 2025

O Presidente da Camara,

Hugo Miguel Marreiros Henrique Pereira
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
32 TRIMESTRE - 2024 - ZONA DE ABASTECIMENTO DE LAGOS |
MEIA PRAIA, CHINICATO, ODIAXERE, VALE DA LAMA, FUNCHAL, COLINAS VERDES E BENSAFRIM

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 69/2023, de 21 de agosto, pracedeu-se 3 verificagdo da qualidade da 4gua da rede publica, através de anélises periédicas na torneira do

consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Todas as andlises realizadas apresentaram resultados em cumprimento dos Valores Paramétricos

Parémetros N deAndlisds | -3 Andlisgs Resuftadoy ohititios Valor Paramétrico (VP} | % Andlises Conformes
Agendadas Efetuadas Vinin Vs I > VP
Controlo de Rotina 1 e i
Escherichia coli (Nimero/100 ml) | 13 100% 0 o 0 | 100%
Bactérias coliformes (NUmero/100 mL) | 13 100% 0 0 [ | 100%
|Desinfetante residual {mg/L) | 13 100% 02 | 08 - - | -
Controlo de Ratina 2 -
Namero de colénias a 22 °C (N/mL)} [ 6 100% <1 - Sem alteragdo anormal | - &=
Enteracocos (NGmero/100 mL) | 6 B 100% 0 0 0 [ 100%
Condutividade (:5/cm a 20 %C) 6 100% 354 | 538 0 2500 100%
| Clostridium perfringens (Ntiimero/100ml) 6 100% 0 0 0 100%
Cor (mg/L PtCo) 6 100% <2,0 0 20 100%
pH {Unidades de pH) - 6 100% 72 | 82 0 26,5595 100%
Cheiro a 25 °C (Fator de diluicio) 6 100% <1 | 0 3 - 100%
Sabor a 25 “C {Fator de diluigéo) 6 100% <1 [ 1] 3 100%
Turvagdo {UNT) 6 | 100% <03 o 4 100%
|Aluminio {pg/LAl)_ 6 | 100% <50 | 150 0 200 100%
Manganés (pg/L Mn) 6 | 100% <15 i 50 100%
Cantrolo de i )
Aménio (méL NH)) 1 [ 100% <0,02 0 0,50 100%
Nitratos” [mg/L NO,] 1 | 100% 4,0 0 50 100%
Nitritos (mg}L NO,} 1 100% <0,020 1] 0,50 100%
Antlmémo (ug/L Sb) 1 100% <15 [ o — 10 100%
Arsénio’ (ug/L As) 1 100% <3,0 | 0 10 100%
Oxidabilidade {mg/L O,) 1 100% 1,6 0 5,0 100% |
Ferro (p.gfL Fe) B 6 100% <50 0 200 100%
Benzeno' L 1 100% <0,30 0 10 100%
Benzo(a}p«reno {up’_) 1 100% <0,003 1] 0,010 100%
Boro’ (mg/L B) 1 100% <0,030 | 0 15 100%
Bromatos” {ug/L BrO,) 1 100% <5 0 10 100%
Cadmio’ {ug/L Cd) 1 100% <1,5 | V] 5,0 100%
Célcio{mg/LCa) 1 100% 17,8 | - - -
Chumbo (ML Pb) 1 100% <3,0 | 0 10 100%
Cianetos’ LCN) 1 100% <5,0 0 S0 100%
Cobre (mg/L Cu} 1 100% <0,3 0 2,0 100%
Crémio (ug/L Cr) 1 100% <2,0 [ o 50 100%
1,2 — dicloroetano” (pg/L) 1 100% <0,10 | o 3,0 100%
|Dureza total (mg/L CaCO;) 1 100% 110 | - - -
[Fluoretos' (mg/LF i 1 100% 0,09 0 1,5 100% -
Magnésio (mg/L Mg} B 1 100% 15 - - -
Merctirio" (ug/L Hg) | 1 100% <0,200 0o | 1,0 100%
Niquel {ug/L Ni) _ 1 100% 19 0 20 100% |
Selénio” (ug/L Se) 1 100% <3,0 0 20 100%
|Cloretos (m’m Cl - 1 100% 54 0 250 100%
Cloritos (mg/L ClO,) 1 100% 0,455 0 0,25 100%
Cloratos (mg/L CIO,) 1 | 100% 0,294 | o 0,25  100%
Sédio’ (mg/L Na] 1 100% 36 [ o 200 100%
Sulfatos” (mg/L 50,) 1 100% 41 0 250 100%
Potéssio (mg/L K] 1 100% 2,9 - - — -
Carbono Orgénico Total (mg/L C) 6 100% 25 3 | - Sem alteracdo anormal - — |
Radio (Ba/L) 1 100% <10,0 | 0 = 500 100%
Dose Indicativa Total’ !mSvjano] 1 Bl 100% <0,10 1l o 010 100%
|Tetracloroeteno e Tricloroeteno” (ug/L): 1 100% <10 0 10 100%
Tetracloroeteno (ug/ L 1 100% <0,10 - - -
Tricloroeteno (ug/L) 1 100% <10 | - - -
|Hidrocarbonetos Aromticos Policiclicos (pg/L): 1 100% <0,010 0,10 100%
| Benzo(bjfluoranteno {ug/L 1 100% <0,010 - - ]
Benzo(k)fluoranteno {ug/L)/ 1 100% <0,010 - - -
Benzo(ghi|perileno (ug/L)| 1 100% <0,010 - -
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/L) 1 100% <0,010 - - -
| Trihalometanos - total (Lg/L): : 1 100% 37 | 0 100 100%
Cloroférmio (ug/L) 1 100% <3 | - o - -
Bromoférmio {pg/L) 1 100% 7 - - -
B Bromodiclorometano (pg/L) 1 100% 13 - - —
B Dibromoclorometano (pg/L) 1 100% 17 - - -
|Pesticidas — total" [ug/L) 1 100% <0,03 0 0,50 100%
= Bentazona (ug/L 1 100% <0,03 0 0,10 100%
- Clorpirifos (pg/L 1 100% <0,03 0 0,10 100% |
= — Desetilsimazina (pg/L 1 100% <0,03 0 0,10 100%
Desetilterbutilazina {ug/L! 1 100% <0,03 0 0,10 100%
Dimetenamida-P {pg/L) | 100% <003 i} 010 100%
) ~ Dimetoato (ug/L 1 100% <0,03 0 0,10 100%
Diurdo (ug/L 1 100% <0,03 0 0,10 100%
Imidaclopride (ug/L 1 100% <0,03 0 0,10 100%
[ Linurdo (1g/L 1 100% <0,03 o 0,10 100% |
I Mecoprope (pg/L 1 100% <0,03 | 0 0,10 100% o
- Metolacloro {ug/L)) 1 100% <0,03 0 0,10 i 100%
Metribuzina (/L 1 100% <0,03 o 0,10 100%
Ometoato (ug/L} 1 100% <0,03 0 0,10 = 100% 1
(I Simazina (pug/L} 1 100% <0,03 0 0,10 100%
| Terbutilazina (pg/L) 1 100% <0,03 ) 0,10 100% |
| MB56PHO51 (/L) | 100% <0,03 ) _ 0,10 100% ]

V..... valor minimo; Vi, - valor mximo; VP - valor paramétrico constante no DL 69/2023, de 21 de agosto
'Parsmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (Aguas do Algarve)

O Presidente da Cdmara, Hugo Pereira

Data de publicitagdo: 20/12/2024
Data de retificacdo: 17/02/2025
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consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCOA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

32 TRIMESTRE - 2024 - ZONA DE ABASTECIMENTO DE LAGOS il
LUZ, ESPICHE, ALMADENA E BARAO DE $A0 JOAOD

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de agasto, procedeu-se a verificacio da qualidade da dgua da rede puiblica, através de analises periédicas na torneira do

Todas as andlises realizadas apresentaram resultados em cumprimento dos Valores Paramétricos

Parémetros N;: de ttné_.llses SiAnéliJses Rasultados obidos Valor Paramétrico (VP) % Anélises Conformes
g E Vi | Vs | >VP

Escherichia coli (NGmero/100 ml) 9 100% 0 0 0 00%
Bactérias coliformes (Numero/100 mL) l 9 100% ] 0 0 100% |

Desinfetante residual {(mg/L) 9 100% 02 | 06 - - |
|Numero de coldnias a 22 °C (N/mL) 4 100% <1 | 19 - Sem alteragdo anormal -

Enterococos (Numero/100 mL) 4 100% 0 0 0 100% 1
Condutividade (uS/cm a 20 °C) 4 100% 120 584 0 2500 100% J
Clostridium perfringens (NGmero/100ml) 4 100% - 0 0 0 100%

Cor (mg/L PtCo) 4 | loox <2,0 ) 20 100% |

pH {Unidades de pH) 4 100% 725 | 77 0 265595 100% |

Cheiro a 25 2C (Fator de dilui¢3o) B 4 100% <1 0 3 100% _|
Sabor a 25 2C (Fator de diluigdo) 4 100% <1 4] 3 100% |
Turvagdo (UNT) 4 100% <0,30 0 4 100%

Aluminio (pg/L Al) a 100% <50 0 . 200 100% 1
[Manganés (pg/L Mn) 4 | 100% <15 [ o S0 100% |
Aménio (mg/L NH,) . 1 100% <0,02 | 0 0,50 100% |
[Nitratos' (mg/L NO,) B 1 100% 10 | o 50 100%

Nitritos (mg/L NO,) 1 100% <0,020 4] 0,50 100%
Antiménio” (ug/L Sb) 1 100% <0,50 0 10 100% |
Arsénio’ (pg/t As) 1 100% <0,50 0 10 100%
Oxidabilidade (mg/L 0,) 1 100% <1,5 0 50 100%

Ferro (ug/L Fe) 1 100% <50 0 200 100%

Benzeno® (pe/t) N 1 100% <0,30 0 1,0 100% |

Benzo(a)pireno (ug/L) 1 100% <0,003 0 0,010 100%

Boro' (mg/L B) 1 100% 0,0322 0 1,5 100%

Bromatos” (pg/L BrO;} 1 100% <2,0 0 10 100%

Cadmio’ (ug/L Cd) 1 100% <0,50 0 5,0 100% —1
Calcio (mg/L Ca) 1 100% 14,8 - - B
|Chumbo (ug/L Pb) 1 100% <3,0 0 10 100%

Cianetos” (ug/L CN) B 1 100% <5,0 0 50 100% ]
|Cobre (mg/L Cu} 1 100% <0,3 0 2,0 100%

Crémio (ug/L Cr) 1 100% <2,0 0 50 100%

1,2 — dicloroetano” ] 1 100% <0,10 0 30 100%

Dureza total (mg/L CaCO,) 1 100% 43 - N = ]

Fluoretas’ (mg/LF) 1 100% 0,08 0 15 100% |

Magnésio (mg/L Mg) 1 100% 2,8 - - - |

Mercrio” (/L Hg) - 1 100% <0,200 0 1,0 100% i |

Niquel (ug/L Ni) . 1 100% <5 0 20 100%

Selénio’ (ug/L Se 1 100% <3,0 0 20 100%

Cloretos LCl 1 100% 61 0 250 100%

Cloritos {mg/L CIO,) 1 100% 0,347 0 0,25 100% |

Cloratos (mg/L ClO,} 1 100% 0,350 0 0,25 100%

Sédio” (mg/L Na 1 100% 41 0 200 ~100%
|Sulfatos” (mg/L $O.) 1 100% 43 0 250 — 100% il
[Potdssio (mg/L K) 1 100% 2,8 - - -

Carbono Orgdnico Total {mg/L C) 1 100% 2,6 - Sem alteragdo anormal -

Rad3o (Ba/L) 1 100% <10,0 0 500 100% ]
|Dose Indicativa Total' (mSv/ano} _ 1 100% <0,10 0 0,10 100% |
Tetracloroeteno e Tricloroeteno' | pefL): 1 100% <10 0 10 | 100% ]

Tetracloroeteno (ug/L} 1 100% <0,10 - - - |
Tricloroeteno (pg/L) 1 100% <1,0 - - - N
\Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos {ug/L}: 1 100% <0,010 1} 010 100%
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) 1 100% <0,010 - - -
Benzo(k)fluoranteno (ug/L)| i 100% <0,010 - - -
Benzo(ghi)perileno (ug/L) 1 100% <0,010 - - - =

L Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) 1 100% <0,010 - - -
Trihalometanos - total (pg/L): 1 100% 41 ) 100 _100%

— Cloroférmio (pug/L)| 1 | 100% | <3 - - = |
| Bromofdrmio (ug/L) 1 100% 13 - - —.- - |

Bromodiclorometana (ug/L) 1 100% | 9 A = -
__Dibromoclorometano (pg/L) 1 100% 19 - E -

Pesticidas — total" [j1g/L) 1 100% <0,03 0o 0,50 100% ]
| Bentazona {ug/L)| 1 100% <0,03 0 0,10 100%
| Clorpirifos (ug/U)| 1 100% <0,03 o 0,10 100%

Desetilsimazina {pg/l)| 1 100% <0,03 0 0,10 100%

Desetilterbutilazina (pg/L) 1 100% <0,03 1] | 0,10 100% 1

| Dimetenamida-P (ug/L) 1 100% <003 0 0,10 00%
Dimetoato (ug/fL}| 1 100% <0,03 0 0,10 100%

| Diurdo (pg/L) 1 100% <0,03 0 0,10 - 100% i,

| - Imidaclopride (ug/L) 1 100% <0,03 o | 0,10 100% 1l

Linur3o (ug/L) 1 100% <0,03 [ 0,10 100% |

B Mecoprope (ug/L)] 1 100% <0,03 0 0,10 100% |

Metolacloro (ug/L} 1 100% _ <0,03 0 0,10 | 100% |

L__ Metribuzina {pg/L) 1 100% <0,03 0 0,10 100% ]
__ Ometoato (ug/L)] 1 100% <0,03 0 0,10 100%

Simazina (ug/L) 1 100% <0,03 0 0,10 100% |

[ _ Terbutilazina (pg/L) 1 100% <0,03 o 0,10 100%

MB656PHO51 (ug/L) 1 100% <0,03 0 0,10 100% |

Viren - valor mInimo; V., - valor maximo; VP - valor i no DL 69/2023, de 21 de agosto _

*Parametro (conservativo) analisado pefa entidade gestora em alta {Aguas do Algarve)

O Presidente da Cdmara, Hugo Pereira

Data de publicitagdo: 20/12/2024



_@ﬂrﬂz CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
32 TRIMESTRE - 2024 - ZONA DE ABASTECIMENTO DE LAGOS Il
e LAGOS CIDADE, PORTELAS E MONTE JUDEU
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se & verificacio da qualidade da Agua da rede pliblica, através de andlises periédicas na torneira do
consumidar, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Todas as anilises realizadas apresentaram resultados em cumprimento dos Valores Paramétricos

[ Resultad tid
Pardmetros N2 de Andlises | % Andlises s os obtldos Valor Paramétrico (VP) | % Anélises Conformes
Agendadas Efetuadas Veoin l Vs | >VP
[Controlo de Rotina 1.
Escherichia coli (Nimero/100 ml) 18 | 100% 0 0 0 | 100%
Bactérias coliformes (Numero/100 mL) 18 | 100% 0 0 0 ] 100%
Desinfetante residual {mg/L) 18 [ 100% 03 | 07 - - ; - =]
Co deRotinaz ’ : ) : - '
Nimero de colénias a 22 2C (N/mL]) 7 100% <1 B % - Sem alteragdo anormal -
|Enterococos (Nimero/100 mL) 7 100% 1] 0 0 = 100%
Condutividade (uS/cm a 20 %C) 7 [ 100% 352 | 641 ] 2500 100%
Clostridium perfringens {Nimero/100ml) 7 100% 0 0 0 ~ 100%
Cor (mg/L PtCo} 7 100% <2,0 0 20 100% |
pH (Unidadesde pH) 7 100% 73 [ 79 0 265e<95 100%
Cheiro a 25 2C (Fator de diluigdo) 7 100% i <1 1] 3 100%
|Sabor a 25 C {Fator de diluic3o) 7 100% <1 1 0 3 100%
Turva;ﬁo {UNT) 7 100% | <0,30 | 0 4 100%
g 7 100% <50 | 57 | o0 200 | 100% i
7 100% <15 | o 50 | 100%
Stk = = —
'Amonio (mg/L NH,) 1 B 100% <0,02 0 0,50 | 100%
Nitratos {mi{L NO,) 1 100% 5,6 0 50 100%
Nitritos {mg/L NO,] 1 100% <0,020 o 0,50 100%
Antiménio” (ug/L Sb) 1 100% | <15 0 10 100%
Arsénio §|,%IL As) 1 100% <30 0 10 100% =
Oxidabilidade [mg/L 0;] 1 100% <15 0 5,0 | 100%
Ferro l:pgg"L Fe_} 1 100% <50 1] 200 | 100% 1
Benzeno~ 1 100% <0,30 0 1,0 100%
Benzola]plreno {ugfL] - 1 100% <0,003 0 0,010 100%
Boro” (mg/L B] 1 100% 0,034 0 15 100%
Bromatos (ug/L BrO;} 1 100% <5 1] 10 100%
Cadm LCd) 1 100% <15 0 5.0 100% ]
Célcm (m L Ca) 1 100% 24,0 - - -
Chumbo (pg/L Pbj - 1 100% <3,0 0 10 00% |
Cianetos’ f,,;gzL CN) 1 100% <5,0 0 50 100%
Cobre {mg/L Cu) = 1 100% | <0,30 0 2,0 100%
Crémio (ug/L Cr) 1 100% [ <2,0 1] 50 100%
— dicloroetano® L 1 100% <0,10 0 3,0 100%
Dureza total (mg/L CaCO, 1 100% 120 - - -
Fluoretos' (mg/L F) 1 100% 0,09 ) 0 1,5 100%
Magnésio [mg/L Mg) 1 100% 15 - - - i
Merciiri H . 1 100% | <0,200 0 1,0 100%
Niquel (ug/L Ni) 1 100% 13 0 20 100%
Selénio” il 1 100% <3,0 0 20 100%
loretos  (mg/L CI 1 100% | 80 0 250 _100%
Cloritos L ClO. | 1 100% 043 0 0,25 100%
Cloratos (mg/L Cl0,) [ 1 100% 0,289 i 0,25 100%
sédio” (me/L Nal 1 100% 47 [} 200 _ 100% |
Sulfatos” (mg/L SO | 1 100% 37 0 250 100%
Potdssio iméL K} 1 100% 3,1 - ) - -
Carbono Organico Total (mg/L C) 1 100% 3.6 |- | Sem alteragdo anormal -
[Rad3o (Bq/L) 1 100% i <10,0 0 - 500 100%
Dose Indicativa Total _{_iyLnoIl 1 100% <0,10 0 010 100%
| Tetracloroeteno e Tricloroeteno' (ug/L): 1 100% I <1,0 0 10  100%
Tetracloroeteno L) 1 100% <0,10 - - - _
Tricloroeteno I%L] 1 _100% <1,0 - - f -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (pg/L): 1 100% | <0010 1] 0,10 100%
Benzo(b)fluoranteno (pg/L 1 100% <0,010 i = - | -
Benzo(kfluoranteno L) 1 100% | <0,010 - - -
Benzo(ghi)periteno (/L 1 100% | <0,010 - S =i -
Indeno(1,2,3-cd)pireno {ug/L 1 100% [ <0,010 - - 5
Trihalometanos - total (ug/L): 1 100% 33 0 100 100%
Cloroférmio (pg/L 1 100% 3 - - -
B Bromoférmio L) 1 100% 11 - - - —
Bromodiclorometano (ug/L 1 100% 6 - - | -
| Dibromoclorometano (ug/L)| 1 100% 13 - -
Pesticidas — total” (ue/L] 3 _100% <0,03 0 0,50 — 100%
Bentazona {ii]/!._ 1 100% <0,03 0 0,10 100%
Clorpirifos L 1 L 100% <0,03 ) 0,10 | 100%
Desetilsimazina (pg/L] 1 100% <0,03 0 0,10 100%
Desetilterbutilazina (pg/L 1 100% <0.03 1] 0,10 | 100%
Dimetenamida-P (pg/L 2 100% [ <0,03 0 010 100%
Dimetoato %l_.h 1 100% <003 0 0,10 100%
- Diurdo L) 1 _100% <0,03 o 0,10 100%
Imidaclopride :!5.#' 1 100% <0,03 0 0,10 100%
L B Linurdo L) 1 100% <0,03 0 ] 0,10 i 100%
Mecoprope (ug/L) 1 100% <0,03 0 0,10 100% ]
Metolacloro (ug/L 1 100% <0,03 0 0,10 100%
N Metribuzina (pg/L 1 100% <0,03 0 0,10 100%
o Ometoato (pg/L 1 100% <0,03 0] 010 100%
~ Simazina (pg/t i 100% <0,03 0 0,10 100%
Terbutilazina {pg/t) 1 | 100% <0,03 0 0,10 100%
L M656PHO51 (pg/L 2 | 100% <0,03 0 0,10 1 -
V,,.,.- valor minimo; Vp, - valar miximo; VP - valor p £trico ¢ no DL 69/2023, de 21 de agostc

'Parametro {conservativo) analisado pela entidade gesmra em alta {Aguas do Algarve)

O Presidente da Camara, Hugo Pereira Data de publicitagdo: 20/12/2024




